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BAB V 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kebutuhan steam untuk operasional turbin sebesar 25.960 Kg 

uap/jam untuk menghasilkan daya sebesar 2000 KW 

2. Steam yang dihasilkan boiler sebesar 25,48 Ton/45 menit 

3. Kebutuhan steam untuk operasional turbin tercapai karena steam 

yang dihasilkan boiler lebih besar dengan selisih 6.010 Kg uap/45 

menit lebih besar. 

4. Kelebihan steam yang dihasilkan akan disimpan oleh BPV (Back 

preassure vesel) untuk didistribusikan pada proses produksi. 
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